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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Термоблок газовый уличный марки ТГУ-НОРД типа ТГУ-НОРД-С по ТУ 4937-012-52195987-2013 (далее - ТГУ, термоблок, оборудование, изделие) предназначен для обеспечения отоплением и ГВС жилых и общественных зданий, а также производственных помещений.			Термоблок представляет собой единый модуль, размещенный в теплоизолированном влагозащищенном блоке-корпусе. Основными функциональными элементами ТГУ являются: котел водогрейный с системой подачи теплоносителя и системой приготовления ГВС (при наличии), система дымоудаления, система газоснабжения, система автоматики управления и диспетчеризация (опция).
ТГУ-НОРД по ГОСТ 27.003-2016 относится:
· к изделиям конкретного назначения, имеющим один основной вариант применения;
· по режиму применения – к изделиям непрерывного длительного применения;
· по возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации – к восстанавливаемым;
· по возможности технического обслуживания в процессе эксплуатации – к обслуживаемым;
· по возможности (необходимости) проведения контроля – к контролируемым перед применением.
Термоблок предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом (УЛ1) при температуре окружающего воздуха от минус 45 ºС до плюс 40 ºС; категория размещения – 1 (на открытом воздухе) по ГОСТ 15150-69.  Термоблок, по степени пожарной опасности является наружной установкой, с категорией «ГН» по СП 12.13130.2009.
Термоблок устанавливается на открытом воздухе на несущей стене здания, сооружения или иной несущей конструкции, обеспечивающей надежную фиксацию ТГУ-НОРД-С к стене.
Термоблок предназначен для установки во взрывобезопасных зонах, не в коррозийной среде, при отсутствии взрывоопасных газов или пыли.
Термоблок спроектирован на основании следующих документов:
· ТУ 4937-012-52195987-2013 «Термоблоки газовые уличные типа ТГУ-НОРД»;
· ПУЭ, 7-е издание;
· Нормативные документы в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
Технический паспорт является документом, удостоверяющим соответствие ТГУ требованиям технических условий ТУ 4937-012-52195987-2013, определяющим его комплектность и пригодность к эксплуатации. 
Технический паспорт заполняется в одном экземпляре. Все записи в нем должны производиться несмываемыми и невыцветающими чернилами (пастами) отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.
Технический паспорт входит в комплект поставки термоблока и должен постоянно находиться при нем. При передаче термоблока другому владельцу с ним передается и его технический паспорт с соответствующей пометкой в нем. 
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
Перед монтажом и эксплуатацией термоблока необходимо внимательно ознакомиться с его эксплуатационной документацией, а также с эксплуатационной документацией на основные ее комплектующие (котел, система автоматики, система газоудаления, счетчик).
Нарушение требований по ведению паспорта является основанием для отклонения предприятием-изготовителем рекламации как от эксплуатирующей организации, так и от собственника.
Примечание: Проектирование внешних инженерных сетей и систем осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.
Особые указания: Предусмотреть подключение ТГУ к системе внешнего заземления по месту установки.
Организовать систему молниезащиты ТГУ по месту установки в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
При наличии проблем с качеством электроэнергии по месту установки ТГУ-НОРД-С (пониженное, повышенное напряжение, отклонение частоты и т.д.) рекомендуется в цепи его питания применять электронный стабилизатор напряжения 230В мощностью не менее 1кВА, тип преобразования – «чистый» синус.
В случае периодического отсутствия электрического напряжения по месту установки ТГУ-НОРД-С рекомендуется в цепи его питания применять ИБП 230В мощностью не менее 1кВА, тип преобразования – «чистый» синус.
Завод-изготовитель настоятельно рекомендует эксплуатировать насос циркуляции котла ТГУ-НОРДС в постоянном режиме (см. руководство по эксплуатации котла).
Предусмотреть установку изолирующего соединения на подводящем газопроводе низкого давления ТГУ-НОРД-С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 
ТГУ выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся теплопроизводительностью. 
Схема присоединения потребителей тепла:
· отопление – зависимая, двухтрубная с поддержанием заданной температуры теплоносителя;
· ГВС (при наличии) – независимая, от котлового контура ГВС без циркуляционного трубопровода.
На собственные нужды ТГУ напор воды не требуется.
Баланс водопотребления на собственные нужды ТГУ отсутствует.
Слив при опорожнении котла во внешнюю емкость (не входит в комплект поставки), в соответствии с объемом котла (см. паспорт котла).
ТГУ может быть дооборудована автоматической системой диспетчеризации и удаленного управления – ZONT (опция).
Характеристики прибора ZONT:
· Предназначен для автоматизации и дистанционного управления системами отопления любой конфигурации;
· Обеспечивает дистанционный контроль параметров системы отопления через веб-сервис и мобильное приложение и оповещает при возникновении аварии котла и других нештатных ситуациях;
· Позволяет настроить погодозависимый режим работы котла путем подключения дополнительных датчиков температуры наружного воздуха (в комплект не входит). 
В составе ТГУ предусмотрено следующее оборудование: 
· Комнатный термостат (устанавливается в «главном» помещении здания Заказчика);
· Счетчик газа, направление потока справа-налево и слева-направо (опция);
· Система диспетчеризации и удаленного управления – ZONT (опция).
ТГУ работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
ТГУ-НОРД-С следует располагать на несущих стенах зданий с учетом следующих расстояний:
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до входных дверей и открывающихся окон должно быть не менее 0,5 м.
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до вентиляционных решеток должно быть не менее 1,0 м.
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до не открывающихся окон не нормируется.
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до уровня земли должно быть выдержано расстояние 0,8 – 1,2м.
Несущая стена здания должна быть предназначена для выдерживания статистической нагрузки не менее 160 кг.
Монтаж ТГУ-НОРД-С на объекте Заказчика производить в соответствии с документом «Инструкция по монтажу ТГУ-НОРД-С».
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ МОНТАЖА ГАЗОВОЙ ЛИНЕЙКИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИСПЫТАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ КОРПУСА! ПРИ ПРОВЕРКЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ МЫЛЬНО-ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

3. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ


Общие технические характеристики ТГУ-НОРД-С*
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Величина показателя

	1. 
	Тип котла
	
	Согласно паспорту на котел

	2. 
	Марка котла
	
	

	3. 
	Теплопроизводительность
	
	

	4. 
	Нормативный КПД
	%
	

	5. 
	Удельный выброс оксидов углерода
	%
	

	6. 
	Режим работы термоблока
	
	Автоматизированный;
 Погодозависимый (опция);
С дистанционным управлением (опция)

	7. 
	Контроль работы термоблока
	
	Автономный

	8. 
	Система удаления продуктов сгорания
	мм
	Коаксиальная 60/100 мм с защитой от обледенения

	9. 
	Уровень шумового давления:
- в 1 м от фасада ТГУ, не более
- в 1 м от устья дымовых труб, не более
	
дБ
	
5
15

	10. 
	Масса
	кг
	 140

	11. 
	Габаритные размеры (ШхВхГ)
	мм
	775х1322х668

	12. 
	Расчетный срок эксплуатации
	лет
	10

	13. 
	Вид топлива
	
	Природный газ по ГОСТ 5542-2014
Сжиженный газ по ГОСТ 20448-2018


	14. 
	Класс защиты корпуса
	
	IP 41 по ГОСТ 14254-2015

	15. 
	Цвет корпуса
	
	RAL 5005, синий
RAL 8017, коричневый (опция)
RAL 7016, темно-серый (опция)


	16. 
	Цвет двери
	
	RAL 9003, светло-серый

	Система электроснабжения

	17. 
	Номинальная мощность электрооборудования, не более
	кВт
	0,25

	18. 
	Напряжение в электрической сети
	В
	220 ± 10%

	19. 
	Частота питающего напряжения
	Гц
	50

	Система газоснабжения

	20. 
	Давление природного газа на входе в ТГУ (низкое давление)
	кПа
	1,7 – 3,5

	21. 
	Давление сжиженного газа на входе в ТГУ (низкое давление)
	кПа
	3,5 – 5,0

	22. 
	Максимальный расход природного газа
	м3/ч
	Согласно паспорту на котел

	23. 
	Максимальный расход сжиженного газа
	м3/ч
	

	24. 
	Присоединительные размеры и тип подключения
	мм
	См. приложения к паспорту

	Система отопления

	25. 
	Температурный график контура ОВ
	°С
	
Согласно паспорту на котел

	26. 
	Диапазон температур в подающем трубопроводе контура ОВ
	°С
	

	27. 
	Максимальное давление в системе отопления
	МПа (кгс/см2)
	

	28. 
	Присоединительные размеры и тип подключения
	
	G ¾ – наружная резьба на котел

	29. 
	Рабочая среда (теплоноситель)
	
	Вода, соответствующая нормативным показателям по качеству воды РД 24.031.120-91; 
[bookmark: _Hlk196923932]антифриз на основе пропиленгликоля с антикоррозионными присадками**

	Система ГВС

	30. 
	Температурный график ГВС 
	°С
	Согласно паспорту на котел 

	31. 
	Максимальное давление в системе горячего водоснабжения
	МПа (кгс/см2)
	

	32. 
	Присоединительные размеры и тип подключения:
	
	
G ½ – наружная резьба на котле


	33. 
	Рабочая среда
	
	Вода системы холодного водоснабжения по нормам СанПИН


Примечания:
1. * C – настенное размещение.
2.** Рекомендуется применение антифриза «Thermagent ЭКО», «Теплый дом ЭКО» на основе пропиленгликоля, при условии соблюдения инструкций и требований производителя данного антифриза, а также соблюдения сроков технического обслуживания. При использовании антифриза в качестве теплоносителя не допускается наличие трубопроводов и запорной арматуры с цинковым покрытием. В момент запуска котла в паспорте необходимо указать марку антифриза, дату выпуска и срок годности. Использование в качестве теплоносителя других жидкостей запрещено.
		Количество тепла, которое может быть передано система теплопотребления от ТГУ-НОРД, имеет обратную зависимость от доли антифриза в смеси.
3. Разрешается установка термоблока ТГУ-НОРД-С как отдельно стоящего на пространственной раме, с соблюдением требования установки термоблока на высоте не менее 80 см над уровнем пола, пространственная рама должна быть предназначена для выдерживания статической нагрузки до 160 кг. И не препятствовать открытию взрывобезопасного клапана в дне корпуса ТГУ-НОРД-С. Окно ввода коммуникаций необходимо загерметизировать (допускается заполнить монтажной пеной). Эскиз рекомендуемой пространственной рамы в приложении № 1.
 


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	№ п/п
	Наименование составляющих
частей ТГУ-НОРД-С
	
Параметры
	Количество, ед.

	1. 1
	Корпус ТГУ-НОРД-С
	Цвет
	Синий, EAL 5005                   Коричневый, RAL 8017         Темно-серый, RAL 7016        Другое  
	1

	2. 
	Котел водогрейный с закрытой камерой сгорания тепловой мощностью  кВт
	Одноконтурный 
	Двухконтурный 
	1

	3. 
	
	Тип:
	

	4. 
	
	Заводской №:
	

	5. 3
	Счетчик газа
	Тип:
	1

	6. 
	
	Заводской №:
	

	7. 5
	Коаксиальный дымоход
	комплект

	8. 7
	Светильник светодиодный автономный
	1

	9. 8
	Батарейки ААА
	3

	10. 9
	Этикетка ТГУ-НОРД-С
	1

	11. 
	Шуруп-шпилька М10х180
	4

	12. 
	Система диспетчеризации ZONT (опция)
	комплект

	13. 
	Система электрообогрева
	комплект

	14. 
	Технический паспорт на ТГУ-НОРД-С
	комплект

	15. 
	
	

	16. 
	
	

	17. 
	
	

	18. 
	
	



5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОНТУРА ОВ
[image: ]

➀ - ➅ – кривая ПЗА контура ОВ
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Условия транспортирования и хранения изделия должны обеспечивать сохранность оборудования, предохранять его от коррозии и загрязнения.
Условия транспортирования и хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – ГОСТ 23170-78.
Термоблок транспортируется в разобранном виде всеми видами транспорта с соблюдением техники безопасности и правил перевозки грузов согласно ГОСТ 15150–69.
Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 (ОЖ4) согласно ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С (средние) согласно ГОСТ 23170-78.
Размещение и крепление изделия на транспортном средстве должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов, перемещения и падения. ТГУ-НОРД упаковывается в коробку и закрепляется на деревянном поддоне. Перемещение из машины и по площадке происходит вилочным погрузчиком на поддоне.
На изделии должны быть нанесена транспортная маркировка ГОСТ 14192-96.
При погрузочно-разгрузочных работах необходимо выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на упаковке, также должны быть соблюдены правила безопасности по ГОСТ 12.3.009-76. 
Условия хранения должны обеспечивать полную сохранность и неизменность товарного вида изделия в течение всего срока хранения.
Хранение ТГУ должно осуществляться по группе 6 (ОЖ2). 
Перед длительным хранением все отверстия, присоединительные патрубки закрываются пробками или заглушками.
При хранении ТГУ проводится контрольный осмотр не реже одного раза в 6 месяцев.
При упаковке и отгрузке изделия технический контроль проверяет:
􀀀 соответствие упаковки технической документации;
􀀀 комплектность поставки;
􀀀 правильность и качество маркирования и пломбирования;
􀀀 наличие и содержание документации.


7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
	Пространство под этикетку



ТГУ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации
Дата изготовления ____________20__г.

Представитель цеха__________________ Подпись _____________ М.П.

Представитель ОТК__________________ Подпись _____________

Гарантийный срок изделия 24 месяца со дня продажи при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
Гарантия не распространяется на естественный износ, дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также повреждения, вызванные любым механическим воздействием или ударом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
_____________________________________________________________________

Дата отгрузки _______________ От Поставщика ___________________    М.П.
8. ОТЗЫВЫ ОБ ИЗДЕЛИИ
Отзывы о качестве ТГУ-НОРД направлять по адресу:
ООО «Северная Компания», Россия, 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Кооперативная, д.24, лит. А-а 
Телефон: 777-79-88 Факс: 677-69-75, e-mail: mail@nordcompany.ru, www.nordcompany.ru


Схема газоснабжения ТГУ-НОРД-С
	
[image: ]

	Спецификация
	Поз.
	Наименование
	Кол-во, ед

	1
	Котел водогрейный с закрытой камерой сгорания
	1



	








	
[image: ]

	Спецификация
	Поз.
	Наименование
	Кол-во, ед

	1
	Кран шаровой латунный Ду25 бабочка
	1

	2, 3
	Кран шаровой латунный Ду20 бабочка
	2

	4, 5
	Полусгон с накид. Гайкой и нар. Резьбой 1 1/4”x1” 
	2

	6
	Счетчик газа
	
1

	
	
Тип:

	

	7
	Тройник переходной 1”x3/4”x1”
	1

	8*
	Заглушка 3/4”
	1

	9
	Котел водогрейный с закрытой камерой сгорания
	1



	









Примечание: 
*Закладная для подключения газовой плиты. При необходимости заглушку удалить.




Габаритные размеры. Вид спереди

[image: ]

A – точка присоединения газопровода низкого давления, Ду 20/25 – под приварку (при наличии патрубка)
L – длина газового патрубка от 90 до 200 мм.


[image: ]Вид сбоку





Вид снизу
[image: ]
В – вентиляционное отверстие.


Вид сзади
[image: ]

D – отверстие для монтажа блок-корпуса на стену D = 18 мм, 4 шт.
E – окно для ввода/вывода инженерных сетей.


Стенка задняя

[image: ]        [image: ]
[image: ]

1. * Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mL.



Схема монтажа котла ТГУ-НОРД-С
[image: ]
[image: ]

[image: ]

* Размеры для справок
Размер Х – это положение планки крепежной котла на задней стенке ТГУ-НОРД-С. Отмеряется по «Метки положения дымохода». Первоначально вычисляется при собранном дымоходе с котлом вне корпуса ТГУ от максимально высокой точки дымохода в сборе до планки крепежной в положении как будто котел на ней висит. При таком расположении котла обеспечивается уклон дымохода на 1,5-2 градуса вниз.


Приложение №1
Рама опорная
[image: ]

[image: ]

При необходимости зазоры между рамой и ТГУ-НОРД-С залить герметиком по контуру.
Электрическая схема ТГУ-НОРД-С
[image: ]
**Материал и сечение заземлителей и заземляющих проводников системы повторного заземления следует определять в соответствии с ПУЭ, издание 7, глава 1.7, табл. 1.7.4 и 1.7.5. Величина сопротивления контура повторного заземления – 10 Ом (в соответствии с п. 1.7.103 ПУЭ, издание 7).
[image: ]
ТГУ-НОРД-С следует располагать на несущих стенах зданий с учетом следующих расстояний:
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до входных дверей и открывающихся окон должно быть не менее 0,5 м.
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до вентиляционных решеток должно быть не менее 1,0 м.
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до не открывающихся окон не нормируется.
· От блок-корпуса ТГУ-НОРД-С до уровня земли должно быть выдержано расстояние 0,8 – 1,2 м.
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Memka nosoxeHus deimoxoda





image14.png
Memka nonoxetus dsiroxoda
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1 “Pasmepus dns copabor.
2. Pastep X - amo nonoXetue nnakku KpenéxHoi Komna Ha
sadked cmetky TMY-HOPJ~C. Omtepsemcs om “Memku nonoXenus
Ghitoxoda” MMepBoHasasHo Buucrsemcs npu codpatHott
Ghitoxode ¢ Komaors Bke Kopnyca 7Y om MakcuMansHo BsicoKod
mowku Gkttoxoda B cBope do naHKU KpenéXHod B nonoXeHuu
Kak 8ycmo Komé Ha et Bucum. [Tpu makort pacnonoXeHuU
Komna odecnevubaemcs yknoH siMoxoda Ha 1.5-2 zpadyca Buus.
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Cepust RU Ne 0524515

g i
 OPTAH ITO CEPTHOUKAIIAM  npoaykiu Obumectsa ¢ Orpanuciioil OTBETCTBCHHOCTHIO IKCNEPTHOR - Opranm3aumi
~ "Huxencpnas Gesonackocts”. Mecto Haxokaenus: 109377, Poceutickas ®enepauns, ropoa Mocksa, Pasakckui npocnext, 10m 32, kopiye 3, i

nomeuwenue 202. Aspec MeCTa OCyILeCTBACHHA AesTeasnocth: 109377, Poceutickas ®enepauns, ropoa Mocksa, Pasanckuit npocniexT, 1om

! 32, xopnyc 3, ofuc 202. Tesepon: +7 (495) 641-22-57, anpec snektponHol nouts:: info@esafety.su. ATrecTar akkpeauTauMu
| RARU.1IMX24, sapeructpuposan 21.09.2015. P

| 3ASBUTEAD OOUECTBO ¢ OrpanuteHoi OTBETCTBERHOCTHIO "Cenephas Komnamns”.
. OCHOBHOII rOCYIapCTBEHHBI PernCTPaLMONHBI Homep: 1037821067635, MecTo Haxo®/ACHHS H AIPEC MECTA OCYUICCTBICHUA ACATEALHOCTH

188669, Poccuiickas ®eaepauns, Jlewunrpanckas obnacts, Beesonoxckuii paiion, ropoa Mypuwo, ynuua Kooneparusias, aom 24,

_‘ nutepa A-a. Teaedon: +78127777988, anpec 3nekTponHOH nouTs:: mail@nordcompany.ru.

i %3]*0'1'05““ Ab  OBWECTRO ¢ orpaniucHiioi OTBETCTBEHHOCTHIO "CepepHas Komnanus".

ccto  naxokacnus 188669, Poccuiickas ®enepauns, Jlewuurpaackas o6sacts, Bcesonoxcxuid  pakion, ropoa  Mypuwo, |
yauua Kooneparusras, oM 24, autepa A-a. Apeca MECT OCYLIECTBCHNA ACSTEIBHOCTH 110 M3rOTORIEHUIO NPoAyKLMH: 188669, Poccuiickas
®eacpauns, Jlennnrpanckas o6nacts, Beesonoxckuii paiios, ropoa Mypuuo, yanua KoonepaTuphas, aom 24, aurepa A-a; 162550,
Bonoroackas 06nacts, Llexcuunckuii paiion, Kenesnoaopownstii cenbeoset, Miaycrpuanbhii napk Lllekcua, crpoesue 3.

TIPOA JASI Annaparhi OTOMMTENLHbIC M KOMOHHPOBZHHBIC C BOAXMBIM KOHTYPOM, Fa30BLIC, B TOM 4MCAC A7 OLITOBOIO
TIPUMCHEHNS: TepMOO/IOKH ra30Bbie yauuHbie TOprosod mapkn "TI'Y-HOPJI', ¢ npeaebho AonycTumoii Temnepatypoit Boakl He Gonee
115 °C, HOMMHATLHOM TENJIOBOA MOUIHOCTHIO IS OTOILICHUS W TOPSYEro BoiockaGkcenus ot 9 kBr z0 3 MBr, Tuna: "TI'Y-HOPJI-C",
“TIY-HOPA", "TT'Y-HOP/I-M", "TI'Y-HOP L Ipemuym".

[1pOAyKLMA HIrOTABIMBACTCH B COOTBETCTBUM C TEXHHYECKHMH ycnopuamu TY 4937-012-52195987-2013 "TepmoGoku ra3oshie yiHYHbIC
"TIY-HOP/L". Texuuueckue yenosus” u CI189.13330.2016 "KoreasHbi¢ yeTaHOBKH. AKTyanusuposannas penaxums CHull 11-35-76".
Cepuitibiit BBINYCK.

" KOA THB2A EADC 8403 10 900 0.

COOTBETCTBYET TPEBOBAHMSIM Texuuuecknx  pernavento  Tamoxennoro  coiwsa TP TC  016/2011

" "0 6e30NaCHOCTH annapaTos, paboTalouHX Ha ra3006pasHoM TonauBse".

CEPTUOUKAT COOTBETCTBUS Bb! HA TEXHHYECKOH AOKYMCHTALIMM Ma30HCTIONL3YIOIETO
0060opy 10BaHHA: pykononmowo sxcnnyaraunu 493700- -HOPD.-P??O%%Q&I%W-HDPJLZOl}.PB. 493700-TT'Y-HOP/1-Ipemuym

L 2013'PD, 4937-TI'Y-HOP/1-C-2013.P3; uncrpykumm no moxraxy "TepmoGaok rasossiil yimunbii TTY-HOP/I-C. Muctpykums no monraxy"; |

Wy

¢

VR

5l

‘A

|)4 CPOK AEMICTBHSIC 04072024 o 030
. BKAIOYUTEABHO ;

‘qn En o

Texuuueckoro nacnopra "TepmoGnok rasouiii yamunwii tuna "TI'Y-HOPJI-C". Texumueckuit Nacropr”; MHCTPYKUMH 1O YCTaHOBKE W
TEXHHHYCCKOMY OOCTYKHBAHUIO KOTAA OTONHTE/LHOTO rasoRoro. I1acnopT (pykoBOACTBO Mo dKkenulyataunn) "Kotea oTonur=ibHblil rasossifi |
mozenei: MEIT, MI3T; MIST; MI7T; M20T; M24T; M26T; M28T; M30T; M32T; M36T; M40T; MLITB; MI3TB; MISTB; M17TB; M20TB;
M24TB; M26TB; M28TB."; texuuueckux yciosuid TY 4937-012-52195987-2013 "TepmoGroku razossie yamunsie "TIY-HOPJT". Texuuueckue
yenoBus"; npotokona ucnbrranuit Ne 2005-04 ot 20.05.2024 seutanioro Henbrratessnoi naGoparopued OGuiectsa ¢ orpanuucHioil
orererBennocTsio "MLL MepaTex" (yuukanbuuii womep 3anucu 06 akkpeantaums RA.RU.210E37); akra o pesynbTarax ananusa cocTosius |
npoussosctea Ne 00062/TPTC or 14052024, nposeackHoro oprawom 1o cepruduaiu npoaykimm OBuwiccrsa ¢ orpanuyentiol
OTBETCTBEHHOCTBIO JKCepTHOH opranusaumy "Hukeriephas 6e30nacHOCTL” (yHHKabHBIA HOMED 3anuck 06 akkpeantaunu RA.RU.TIMX24).
axenepr — buGukon Cepreii Buransesny. Cxema cepTudukaunn: 1c.

OIIOAHUTEABHASI UHOOPMALIUAS Coorsercreuc  000py/0BaHHs  0GECNCYHBACTCA  MYTEM  HCNOCPEACTBEHHOIO |
BBINONHEHUA TpeGOBaHMIT 'rexuuqccx?l? pernameita Tamoxernoro cowsa TP TC 0162011 "O Ge3onacHoCTH annapatos, paboTalowmx
Ha rasooGpasiom Tonause” (cratss 4 TP TC 016/2011, npuioxenne Ne 2, npuiokenue Ned). Yciosus xpavenus no rpynne 6 (OXK2)
10 FOCT 15150-69. Hasnauennbiii cpok xpaenus: 18 mecsues. Hasnauenubiit cpok cayxGei: 25 net.
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EBPA3BHUICKHUN 3KOHOMUAYECKHUH CO103
E H [ JEKJAPAIMS O COOTBETCTBHUH

ZasiBuTenb QOLIECTBO ¢ OrPaHUYeHHO oTBeTCTBeHHOCTEI0 "Cepepnan Kommanus .

OcHoBHOM TOCYNAPCTBEHHRIH pericrpaunonnmii noMep: 1037821067635, Mecto H: IEHHA ¥ aOpec MecTa
ecTaieHns JesrensrocT: 188669, Jlenm: ckas_oBnacte, Beeponowckuit pation, ropos MypuHO, ymHIa

KooneparusHas, gom 24, nutepa A-a, Poccuiickas ®enepauns. Temedom: +78127777988, afpec 3MeKTPOHHOH

nouTs: mail@nordcompany.ru.

B anue [enepanbhoro aupextopa lebanenkona nuu TerHaneButa, AEHCTRYIOWIETD HA OCHOBaHUM YCTaBa.
IasBasneT, yTo TepmoBaoku rasosule vaudusle ToproBol Mapku "TIY-HOPJ', Tunoe "TI'Y-HOPJ-C". "TI'Y-
HOPI", "TT'Y-HOPJ-M", "TT'Y-HOPJI Mpemuym". ¢ mpefensHo J0nycTHMON Temneparypoli Bojel he Goee
115°C, HOMHHATBHOH TENUIOBOM MOWIHOCTEIO M1 OTOMUICHHS H FOPSUEro BoAocHadkenus oT 9 kBT 10 3 MBT.
HIroTOBHTEL OBLIECTRO C OrpAHHYEHHON OTRETCTREHHOCTRK) "Cenepras Komnanus'.

Mecto Haxomjenns: 188669, Jlewunrpajckas oGuacts, Bceeronomckuii  paffor, ropoa Mypuko, yinua
Kooneparvishas, nom 24, nurepa A-a, Poccuiickas Penepanys. Afpec MeCTa_OCYIIECTBICHNA ASHTENLHOCTH 110
WIrOTORNCHMIO poykumu: 162550, Bonoronckas o6nacte, 1llekcHukckmii pation, X ene3HoI0POKHBIH CeBCOBET,
Mnayerpuansueiii napk Llekcka, crpocune 3. Poceutickan Penepaiys.

Tlpogykiys HMIrOTABIMBACTCA B COOTBCTCTBHM C TeXHudeckumu yeiopuamu TV 4937-012-52195987-2013
"TepmoBiaoku razoseie yiuubeie "TTY-HOPJ". Texnuueckve ycaoua" u CIT 89.13330.2016 "KoTembHble
YCTAHOBKHM. AKTyanuznpoBanHas pejaxius CHull 11-35-76".

Kon TH BDJT EADC: 8403109000.

Cepuiiblii BLITYCK.

cooTBeTcTBYeT Tpedopanmam  Texundeckoro peramenta  TamoxenHoro cooza TP TC 004,201

"0 6e300aCHOCTH HU3KOBOJIBTHOrO o0opynosanus"; Texmudgeckoro pernaventa Tamoiwennoro comosa
TP TC 020/2011 "JiIeKTPOMArHHTHAS COBMECTHMOCTh TEXHHYECKHX CPECTB".

Jleknapaumst 0 COOTBETCTBHN TNPHHSTA HAa OCHOBanHH PykoBojicTBa 10 axciwiyatauun 493700-TCY-HOPA-M
2013.P3, pykoBoacTea no akcrtyaraipn 493700-TCY-HOPJI-2013.P3, pykosoAcTsa mo jkemnyaraumu 493700-
TTY-HOPI-TTpemuym 2013.PD, pykosoncrea ro skemmyarauuu 4937-TIV-HOPI-C-2013.P3. Texnuueckoro
[AcTIOPTa. COBMEIUEHHOrO ¢ PVKOBOACTBOM MO IKCIUTVaTALMK Ge3 HOMepa, HHCTPYKIIMH o MoHTaxy Ge3 Homepa,
[poTokoaa ucnprraguil Ne 3-06-2025 ot 11.05.2025. seizanHoro Mcnerraremsuoli naGopatopueit Obmectsa ¢
orpanmvenHoji QTBETCTBEHHOCTEI0 "HAVUHO-TEXHUYECKHUHU LEHTP "BOPOHEM-DKCIIEPT",

CxeMa IeKNIapupoBaHKA COOTBETCTBHA: 1.1.

JHonoauutenpnas uudopmauns TOCT [EC 60335-1-2015 "BLITOBbIE ¥ AHANOrWYHLIE SNEKTPHYECKHE MPUGOPLL
Besomackocte. Yacte 1. O6mme tpeGosamus’. TOCT 1EC 60335-2-102-2014 "BhITOBLIE M aHAIOTHMHEIE
anekTpuyeckue npnoper. Beonackocts. Yacrs 2-102. Mononunreneyeie TpeSopanua k mpuSopam, paGoTarmmum
Ha_ra3opoM. JKHIKOM W TBEDAOM TOIUIHBE M EMEIOIIMM dnekTpuueckne coenunerna". TOCT IEC 62311-2013
"OugnKa TEKTPORHOLO M MIEKTPHYECKOT OBAHKA B OTHOUIEHAM OrpaHWYeHHH BO3INEHCTBHA Ha “enoBek:
anexrpomaruuTHEIX mone#t (0 ' - 300 IT)". FOCT CISPR 14-1-2015 (pasmen 4) "SnekrpoMarnutHas
coBMecTUMOCTD. TpeboBanus 1 GLITOBLIX PEOOPOB. SNEKTPUIECKHX MHCTPYMEHTOB 1 AHANOTHYHEIX YCTPOHCTB.
Yactp 1. daexTpomaruutaas avucens”. FTOCT CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (pa3gesns 4 1 5 . noapasjen
7.2) "IneKTpoMarHnTHan coBmMecTuMocTs. Tpefonarns Juist GLITOBLIX MPUGOPOB. INEKTPHUECKUX HHCTPYMEHTOR U
AHAIOTHYHBIX YCTPOMUCTB. YacTk 2. [1oMeXOYCTOMBOCTL, CTAHAART /A TPYNIILL 0AHOPOAHOH npoaykuun”, FTOCT
IEC 61000-3-2-2017 (paspestbi 5w 7) "DnekrpomMarnuTHas cosMecTumocTe (IMC). Yacte 3-2. Hopvnl. HopMl
2MHCCHY TAPMOHIMECKOTO ToKa (06o0) BanUe ¢ OTpebageMpIM TokoM He Bonee 16 A B oaHol daze)'. TOCT
IEC 61000-3-3-2015 L 4 v 6) “DexTpoMarnutHas coBMecTMOCTe (OMC). Yacth 3-3. Hopmbl
OrpaunuieHie MeHeHHIi HaNpsKeHHA, KOJeDAHHY HAMPAXKEHNd ¥ (NHKEPa B OBIIECTBEHHBIX HU3KOBOJNBTHBIX
CHCTeMaX 3NEKTPOCHaGKenus 11s oGopyIoBadns ¢ HOMHHANbHhIM ToxoM He Gonece 16 A (B oawoii dase).
DOAKIIOYAEMOTO K CETH HEKTPONUTAHMS Ge3 0coObIx yenosui”. Yenosus Xpanenns: 6 (0JK2) no TOCT 15150-69.
Ha3zkaueHHbili cpok xpaenus: 18 mecsues, HaznaueHHbIl cpok ciyxGer: 25 yer.

Jleriapauns 0 COOTBETCTRHM ACHCIBHTEILNA C AATHI PErHCTPANHRA
no 26.06.2030 BK. u*w.muu.
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(noAnmues) . o

wieHkoB Miibs | enHanbeBny

/4 (©.H.0. 3anpuTEnR)

Perncrpaunonibiii HoMep JeKIAPALUY O COOTBETCTBHH?

EADC N RU JI-RU.PA05.B.48677/25
JlaTa perucTpauHy ACKIAPARHH O COOTBETCIBHU: 27.06.2025
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EBPA3BMNCKHUIN DKOHOMUYECKHUN COIO3
JEKJIAPALIMSI O COOTBETCTBUU

OCHOBHOW_rocyapcTBeHHbIi punupuuwmu.m Homep: 1037821067635. MecTo HAXOXK/ICHUA W _ajapec mecra

ocyuecTaeHus aearenbHoct: 188669, Poccuiickas deaepauns, Jlennnrpaackas o6nac b BOJIO; aloH,
ropoa_Mypuno, ynuua Kooneparusnas, aom 24, nurepa A-a. Tenedou: + e EKTPOHHOM

[OYTHI: | Anordcompany.ru,

B anue Cenepansuoro uu\u\u\pd LleGanenkona Mabu [ennaabesnya, IHCTBYIOUEro HA OCHOBAHUN YCTapa,

3anBasier, 4ro 060pyI0B: LHOTO X03AHCTRA, TEMUIOBBIX [YHKTOB: TEPMOOIOKH [a30OBbIE YIHUHbIE

TOprosoit Mapku "TLY ) A0NYCTHMOli TemmepaTypoil Bojbl He Gontee 115 °C, HOMMHATLHO#

TCN/I0BOM_MOWHOCTBIO /15 OTOILIEHHS M FOPAYEro BOJIO kenus ot 9 kBt 10 3 MBT, Tuna: "TIY-HOP/I-C",
"TCY-HOP", "TI'Y

nsrorosuTens OOIWECTRO ¢ orpanutentoli oTBeTcTBeHHOCTHIO "Cepepras Kommanua"

Mecro_naxoxnenns: 188669, Poccuiickan_denepauns, JleHuHrpaackas o61acts, Beeronokekiii paiion, ropo
Mypuno, _yauu ooneparusHas, Jom 24, nutepa A-a. AApec MecTa OCYMICCTBAGHWA JEATENLHOCTH

N0_M3roTOBACHMIO npoaykumu: 162550, Bonoroackas o6nacte, lllekcuunckuii paiion, JKeie3HoAoposkHbii
cenbcoser, Muaycrpuansublii napk LlekcHa, crpoenue 3.

TIpOAYKUHS _M3rOTABIMBACTCA B COOTBETCTBHM C TEXHMYECKHMM vcnoaumu 8% 4937-0]2-52195987-2013
2Tey JIOK amunbie "TIY-HOP/(". Texuuueckue 9,

YCTAHOBKH. AKTYanu3upoBanHas peaakumus CHull lI 35-76"

Koa TH B3JT EADC: 8403 10 900 0.

Cepuiinblii BRIMYCK.

coorsercTByer TpeGoBanusiM Texuuueckux _pernamentoB Tamokennoro cowsa: TP TC 0102011

"0 GesonacHocTH MaWIMH U 0GopyIoBaHHs".

,lemapnulm 0 COOTBETCTBHH NPHHSATA HA OCHOBAHMHM TEXHWYECKON JOKYMEHTAUNH ra3oHcrnoib3youero

obopyopanus: PykoBojicTea uo axcnnym‘aguu 493700-TCY-HOPZI-M 2013.P3; Pykoeoactea no }Kcunya*raguu

493700-TI'Y-HOP/1-2013.P! PykoB 493700-TCY-HOPJI-IT, 201
PykoBoacTea mo skcmutyarauuu 4937-TFY-HQP.Q-C-20l3.P3; MWueTpykunn no MoHTaxy "TepmMo610K ra3osbiii
ynuunelit TTY-HOPJI-C. Un KUMA 110 _MOH et nacn "TepMoGIOK ra3oBblii yauuHbli
muna "TIY-HOPJI-C". Texuuueckuii nacnopr": OGOCHoaggm! Gesonacuoctu TY 4937-012-52195987-2013 OB
“Tepmobsoku rasoeble ynuunbie, Tuna "TCY-HOPJ": Ko OHHBIX HcnbiTanuit No 025-24
or I907 2024, Bbl amloro CHTPOM _HCTIB! oBaHus_Oouie

e 1 BE| COOTBETCTBUS bl
00 _akkpeauTauuu RA RU.. 21HC64) ceprudu; 0] N €] CT-R

22.07.2024 BBIIAHHOTO OpraHo! il ce| MK il KUHH Ob6uectea
C__OrpaHu4eHHOl OTBETCTBEHHOCTbIO DKCre) mn__"Mikenepras GesonacHocTs” (aTrectat

akkpeautaunn No RA.RU.11MX24 ot 21.09.2015).
Cxema JIek1apupOBaHHA COOTBETCTBUSA: S11.

JlononuuTeabHas m|¢opmuuu 7) -91 "Cu 3004 H_T]
SN0 e ; e ¢

(noanucs)

El"f?ﬂlﬂ
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Cucrema [o6pOBONbHOM CepTU(GNKALMI CHCTEM MEHEN)KMEHTA, IePCOHANa,
TIPOU3BOJCTBA, IPORYKIMH, paboT i ycuyr "IICK CO103"
POCCRU.31529.04VDKCO

» 005013

CEPTU®UKAT COOTBETCTBHS

Cpoxk seiicTars ¢ 25.10.2023r mo 24.10.2026r. Kon OKIIZI 2 25.21.12.000

Ne  POCC RU.OC52.H002557

O61wecTBO ¢ OrpaHHYeHHOH OTBeTCTBEeHHOCTEIO ""CeepHas Komnanns"
JAABUTENL  OrPH1037821067635. Aapec: Pocens, Jlemmmrpanckas o6nacts, 188669, Beesonoxcxiti paiio
MECTORAXOKACHHE ropoa MypuHo, yinua Koonepatusras, mom 24, ctpoenue nut. A-A, Tenedon: +781277779:
SEARIIeng) email: mail@nordcompanv.ru

4 (OBIECTBO ¢ OrpaHHYeHHON OTBETCTBEHHOCTHIO "CeBepHas Komnanus"

| WSCOTOBUTENE  OrpH1037821067635. Ampec: -Poccus, Jlennsrpanckas o6nacts, 188669, Beeponoxcrnii paiid)

| MecTOHAXOKIeHHE ropox MypuHo, ymina KoonepaTueHasi, oM 24, CTpoeHHe JMT. A-A. ¥

mroTosnTes MPOYKIK) ] 67550, Boiorojickas 061acTh, LllekcHUHCKuE paiioH, XKee3HOZOPOKHBIH CebCOBET, %

MnpnyctpuansHsii napk 1llekcha, cTpoenne 3; Tenedon: +78127777988, email: mail@nordcompanv.

OPTAH IO OGIIeCTBO C OrpaHMYeHHOH OTBETCTBeHHOCThIO «I[EHTP CEPTU®UKALMW» (MHH

CEPTHOUKAIAA 9703113999) Anpec: Mockea, Cronspubiii nep, A. 2, nomei. 4/m koM. 8. Arrectar
axkpemuraunn  POCC  RU.31675.04[TBK0.0C52 or 02.03.2023r. mo 01.03.2025r.
osp52@inbox.ru

HONTBEPKIAET,  TepmoGioku rasoseie ymiunsie TTY-HOPJL, Beimyckaembie o TY 4937-012-52195987-2013

YTO MPONYKIMSA (Tepmobioku rasosbie yuumble Thia TI'Y-HOPJI» CepHiHbi# BBITYCK.
(mndpopmatwis o

P —

B ]

nponecTn wickTHpuKa0)

COOTBETCTBYET
TPEBOBAHUAM
(maueroparme HaLORATLHHX
CranaapToB, CTARAAPTOB
raHU3aLAiA,CEON0B PABHII,
;’::)nnnm JIOTOBOPOB. n‘? nokapHo# onackocth CO.
coomeromwe tpeSosarmay  Lcrionnenne 3. Kpsimuere TI'Y-HOPJI - crenens oruectoiikocty 11, Kiace KOHCTPYKTHBHOI

s e noxapHoi onacioctn  CO0.

TIPOBEJIEHHBIE HCCJIEIOBAHHSA Tpotokon uerbrrannii Ne 21188/1, 21188/2, 2118/3 or 13.10.2023 .,
(ACTILITAHUS) A HF3MEPEHHS Beinannsiit WI «TTOXJIAB»POCC RU.32365.04CTCO0.MI{17 1o 16
(espamt 2026 ©

MPEICTABJIEHHBIE JOKYMEHTBI TV 4937-012-52195987 — 2013 «TepMOG/IOKH Fa30BbIC YIHUHbIE THNA TrY-E
CTO 52195987 40201 — 2021 «TepMobaoku razoesie yimausie TTY-HOPIL:
TpeGoBaHus K pasMEIICHHIO Ha 06bEKTaX 3alUHTBI». . 5
KoucrpykTopckas fokymenTaius Ha TTY-HOPIT.

PYKOBOLHTEIIS (3EMECTHTE S PYKOBOIHTE )
Oprana 10 cepTHOHKAIH

~MOAMHC, AHMLMANSL, daMTHs % Pycaxos B.A.

DKenepr (3KciepTH) Censumupos M.A.
TIOUIHCE, MHVIWATEY, (aMHITIA
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Celicmobe3onacHOCTb

CUCTEMA AOBPOBO/IbHO CEPTUGUKALIMMA

Cuctema A0GpOBOALHOM cepTuthrKaumuu
B 00AACTU CEHiICMOCTONKOCTH, BUBPOYCTONIMBOCTH, BUOPONPOUHOCTH,

CTOMKOCTU K KAMMATUYECKUM BO3AeﬁUBymmMM (baKTOpaM
119311, r.Mockea, yA. Kpyrickof, A.8, kopr. 3

CEPTUOUKAT COOTBETCTBNA

Cepust 001 Ne 1389
Beigan

OB1IeCTBO ¢ OrpAHMYEHHOH OTBETCTBEHHOCTRIO «CeBepHas Komnanus.

‘Anpec: 188669, Jlerunrpackas 0611, Beesonoskcekmii p-1, . Mypuso. yi. Kooneparubaas, 1. 24. mat. A-a.
Daxtueckuil apec: 188669, Jlenunrpanckas 06:1.. Beesonosxcknuii p-u, r. Mypumo. yi. KooneparupHas.
a. 24, T, A-a

Tenedon: +7 (812) 777-79-88, e-mail: mail@nordcompany.ru.
(MaMMCHOBaHUE OPTARH3ALIIH, IOy WHBILICH copTUdHKaT)

Hacrosimuii cepTHdUKAT yI0CTOBEPsIET, 4TO NPOAYKIUA
TepMoGIIOK ra3ossiii v KTTY-HOPII», sbimyckaemsii o TY 4937-012-52195987-2013
(HaMMeHOBaHHE NPOTYKIHH)

COOTBETCTBYET TPEBOBAHUSIM

(HaHMeROBakIEE HOPMATUBHOTO JIOKYMEHTa)

TOCT 30546.1-98, TOCT 30546.2-98, TOCT 30546.3-98
(ucnionHenwe celicMocToikoern 9 6amios 1o mxane MSK-64)

HA OCHOBAHHUHA

(1anMeHoBaHHE IPOTOKONA HCTIBITAHHIH, AKTOB POBEPOK)
Tporokona nemrrasmii Ne 222-10-23-1-BT ot 25.10.2023 rojia, biianHoro MCLTaTe1bHOH naGoparopuelt
«BonsTexcy OBLIECTBA ¢ OrpAHHIEHHON oTBETCTBEHHOCTbI0 «[IpodHansopy, perncTpanonmbii No POCC

RU.31297.04KTY0.005.

Oprar o cepTrduKaLyn: OFIIECTBO ¢ OrPAHNYEHHO OTBETCTBCHHOCTLIO

«IlenTp cepraduranun «BEJECY.
Daxriyeckuii anpec: 195009, r. Cankr-Tlerep6ypr. vi. Akagemuka JleGenesa, 1. 12,
KOpIL. 2, AT, A, 9T. 2, KOMH. 26.

PerucTpaioHHLIH HOMep: CB.0C.012

Jlara peructparmu: 26.10.2023

RS CepTHUKaTa: 25.10.2026

vy 4
Pomsusor [LA. / /e
(@HO) (nommics).

r. Cankt-TlerepOypr




image1.png
P@ORD COMPANY

CEBEPHAAd KOMNOAHUA
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